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ZAŁĄCZNIK NR 13 DO ZAPYTANIE OFERTOWEGO 

 
FORMULARZ ODPOWIEDZI: 

 

WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W DW BEŁCHATÓW ZGODNIE Z WYMOGAMI 

PPOŻ. ORAZ WYKONANIE REMONTU SCHODÓW WEJŚCIOWYCH I TARASU NA 

POZIOMIE WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU 

Lp. Branża Pytania do dokumentów ofertowych Odpowiedź 

 
Data : 20.02.2024 r. 

1  
Proszę o informację czy urządzenia sygnalizacyjno-

odcinające dopływ gazu wymienione w ekspertyzie, 

są w zakresie przetargu. 

Urządzenie Gazex jest zamontowane, z aktualnym 

przeglądem (protokoły udostępnimy po podpisaniu 

oświadczenia o poufności). 

2  
Instalację systemu sygnalizacji pożaru należy 

wykonać pod tynkiem. Proszę o informację jak 

należy wykonać naprawę po bruzdach? Czy 

wykonujemy łatanie bruzd oraz malujemy wyłącznie 

pasek około 8-10cm. Czy należy odmalować całe 

powierzchnie. Malowanie całych powierzchni będzie 

bardziej kosztowne, gdyż instalacja SSP i 

elektryczna przechodzi praktycznie przez każde 

pomieszczenie. 

Zamawiający prosi o wycenę w dwóch wariantach: 

Wariant 1: 

- malowanie tylko powierzchni dookoła bruzd,  

o szerokości 8- 10cm,  

Wariant 2: 

- malowanie całych ścian i sufitów 

3  
Czy Właściciel posiada aktualne protokoły 

pomiarowe wymienione w ekspertyzie? Zwłaszcza 

elektryczne. 

Zamawiający jest w posiadaniu aktualnych protokołów 

pomiarowych.  

 


